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Voorwoord

Als ik voor de eerste maal in gesprek raak met mensen en vertel dat ik affiniteit met stoom heb
kijken ze me vreemd aan om vervolgens te concluderen dat de laatste stoomlocomotief toch
allang verdwenen is?
Als ik hun vervolgens meedeel dat stoom heden ten dage nog volop wordt toegepast verandert
hun blik in ongeloof. Bij nadere uitleg dat stoom er onder andere voor zorgt dat we verlichting in
huis hebben ontstaat een totaal onbegrip.
U als lezer van dit boek weet wel beter.
Toegegeven, stoom wordt niet meer op zo een grote schaal toegepast als vroeger, echter is niet
weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Zo wordt stoom inderdaad toegepast om het
op stoomturbines te laten expanderen om hiermee een generator aan te drijven voor de opwek-
king van elektriciteit. Echter daarnaast wenden bijvoorbeeld voedingsmiddelenbedrijven stoom
aan voor hun kook-, indamp- en bakprocessen, papierfabrieken om het proceswater te verdam-
pen door middel van met stoom gevoede walsen van de papiermachine, ziekenhuizen en farma-
ceutische bedrijven voor sterilisatie doeleinden, de procesindustrie om diverse processen te
transformeren zoals destilleren en fractioneren, wasserijen voor het wassen, reinigen en drogen
met stoom, enzovoort.

Waarom wordt hiervoor stoom aangewend? Omdat stoom een aantal unieke eigenschappen be-

zit. Van belang zijn hierbij te noemen:

- De beschikbaarheid aan water (voor de opwekking van stoom);

- Het zeer snelle transport (25-40 m/sec.) via leidingen naar de eindverbruikers. Vanwege de
druk van de opgewekte stoom komt hier geen pomp aan te pas. Tevens zijn de energieverlie-
zen die hierbij optreden bij correct uitgevoerde aanleg van de installatie minimaal;

- De grote en snelle overdracht van warmte die verkregen wordt tijdens temperatuurverhoging
van processen (korte doorlooptijd batchprocessen);

- Het steriele karakter van stoom (toepassing in ziekenhuizen, laboratoria, clean rooms, et ce-
tera.);

- Betrouwbare uitkomsten van energieberekeningen (oververhitte stoom gedraagt zich nage-
noeg als een ideaal gas);

- Het door middel van afkoeling van stoom in een afgesloten ruimte realiseren van een vacuiim
(toepassing bij 0. a. reiniging van verontreinigde vloeistoffen);

- Efficiénte omzetting van thermische energie in mechanische arbeid (stoomturbine bedrijf).

Naast voordelen bezit stoom ook een aantal nadelen. Waarbij met name het hete water onder

druk waar stoom van gevormd wordt een groot gevaar kan opleveren. Zoals:

- Een plotselinge fase verandering van heet water onder druk in atmosferische stoom en visa
versa geeft afhankelijk van de druk een volume vermeerdering van circa 1400 tot 1600 maal.
De snelheid waarmee dit gebeurt kan hevige im- en explosies veroorzaken (letselschades,
schade aan apparatuur, ketelhuizen, waterslag in leidingen, etc.);

- Indien stoom en dan met name heet water in contact komt met het menselijk lichaam kan dit
tot ernstige brandwonden leiden;

- Stoom bezit een abrasief karakter. Men noemt dit ook wel het snijden van stoom dat kan
optreden indien bijvoorbeeld een lekkage bij een pakking niet tijdig wordt onderkent (schade
aan appendages en flenzen);



- Opwekking en toepassing van stoom eisen een hoog veiligheidsniveau (opleidingseisen per-
soneel en keuringsregime door onafhankelijke instanties);

- Vanwege het energetisch karakter van stoom vergt een effectieve opwekking en toepassing
bijzondere kennis en aandacht.

Na 45 jaar ervaring en werkzaam te zijn geweest bij een drietal stoomketelleveranciers en een
drietal kennisinstituten op stoomgebied en het feit dat ik reeds meer dan 15 jaar trainingen ver-
zorg omtrent dit vakgebied, is er bij mij een behoefte aan overdracht van kennis en meer diep-
gang over stoomopwekking.

Ook de veranderingen in wet- en regelgeving zijn hier debet aan. De Stoomwezen ambtenaar van
weleer bestaat al lang niet meer terwijl de machinist met zijn stoom toepassing vanuit de zee-
vaart als laatste der Mohikanen nog sporadisch in het ketelhuis rondwaart.

Tegenwoordig zijn de meeste ketelhuizen onbemand is kennis van stoom-, condensaat- en wa-
terbehandelingssystemen tanende en wordt er dikwijls onvoldoende aandacht besteed aan het
efficiéent opwekken en toepassen van stoom.

In dit boek tracht ik als auteur een helder en duidelijk inzicht te geven omtrent opwekking van
stoom in de meest brede zin. Waarbij de opwekking niet alleen ketels en warmteterugwinning
betreffen echter ook stooktechniek en waterbehandeling zodat het complete ketelhuis in al zijn
facetten aan bod komt.

Ook wordt er aandacht besteed waarop gelet moet worden bij de aanschaf van nieuwe appara-
tuur, zoals bijvoorbeeld een ketel of stookinstallatie. Dit is meestal een ijkmoment om de meest
optimale installatie te kiezen. Actuele gegevens van stoomverbruik, ketelhuis rendement, prijs
per ton stoom en emissies zijn essentieel om te kunnen anticiperen op nieuwe duurzame ener-
giezuinige toepassingen.

Ook aan het veilig gebruik van stoom wordt veel aandacht besteed evenals het adequaat oplos-
sen van storingen, onderhoud en verhelpen van optredende schades van installatiedelen.

Tot slot wordt het duurzaam en efficiént opwekken en toepassen van stoom nu en in de toe-
komst uitvoerig behandelt. Gaan we in de nabije toekomst uitbreiding krijgen van elektrisch ge-
stookte stoomvormers, of waterstof als brandstof toepassen of door middel van geothermie
stoom maken? Een aspect wordt steeds duidelijker het (Groningse)aardgas tijdperk is binnen
afzienbare tijd eindig.

Dit boek is al met al een ‘must have’ persoonlijk handboek voor diegene die interesse heeft voor
stoom. Voor zowel de startende operator, de ervaren specialist als de engineer/facility manager
is er voldoende diepgang te vinden in dit boek. Ook voor opleidingsinstituten kan dit boek een
welkome aanvulling zijn.

Ik wens u veel uitbreiding van kennis op het brede terrein van stoomopwekking.

Maasbracht, maart 2022
Jan Koopmans



Leeswijzer

Afbeelding/Tabel 2-8 — wil zeggen: Afbeelding/Tabel in Hoofdstuk 2 met volgnummer 8
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[B] - Norm en voorschrift zie bijlage D

[2] - Geraadpleegde literatuur zie bijlage D
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1.0 Stoom en zijn hoedanigheden

In dit hoofdstuk worden de kenmerkende eigenschappen van stoom toegelicht. Hierin wordt het
stoomproces omschreven dat uit een kringloop bestaat waarbij water wordt omgezet in stoom
en vervolgens in condensaat. Door zijn eigen druk wordt stoom gedistribueerd naar de verbrui-
kers en condensaat geretourneerd naar de condensaattank of ontgasser zonder dat er een pomp
aan te pas komt. Druk en temperatuur van stoom zijn aan elkaar gekoppeld en zijn naast ener-
giegegevens en specifieke eigenschappen van stoom, terug te vinden in de stoomtabellen. Het
h-p-t diagram wordt uitvoerig behandeld waarin onder invloed van druk, temperatuur en
warmte-inhoud de eigenschappen van stoom nader worden toegelicht. Ook de diverse hoeda-
nigheden waarin stoom kan voorkomen worden behandeld.

Voor meer diepgang wordt er in cursieve tekst in vervolghoofdstukken het begrip energie behan-
delt en de natuurkundige wetten die hieraan ten grondslag liggen. Daarbij worden de begrippen
die in de voorgaande hoofdstukken zijn toegelicht onderbouwd met berekeningen. Tevens wordt
het begrip entropie geintroduceerd en het thermodynamisch proces aan de hand van het Mollier
diagram besproken. Tot slot wordt het fenomeen superkritische stoom behandeld.

1.1 Het stoom/water kringloopproces

Water kent onder atmosferische condities (1013,25 mbar) drie aggregatietoestanden namelijk
de:

- Vaste vorm als ijs bij een temperatuur van minder dan 0,01°C;

- Vloeibare vorm als water bij een temperatuur van 0,01°C tot aan 100°C;

- Gas vorm als waterdamp oftewel stoom bij een temperatuur vanaf 100°C.

Stoomopwekking en —toepassing verloopt via een kringloopproces, zie Afbeelding 1.2.
Opwekking vindt plaats in een stoomopwekker waarbij de stoom grofweg voor twee doeleinden
gebruikt kan worden. Namelijk voor het verwarmen van processtromen of het door middel van
stoom opwekken van mechanische energie in stoomturbines. Dit laatste noemen we ook wel een
thermodynamisch proces. Het verwarmen van processen vindt grotendeels plaats in warmtewis-
selaars. Het gevormde condensaat wordt hierbij zoveel mogelijk geretourneerd naar het ketel-
huis. Door verliezen en/of door het feit dat het condensaat niet geschikt is voor hergebruik moet
erin alle gevallen suppletiewater worden toegevoegd. Dit is ook het geval wanneer stoom recht-
streeks geinjecteerd wordt in processtromen.
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1.4 h-p-t diagram

In dit diagram wordt de warmte inhoud (h) in kl/kg, de druk (p) in bar en de temperatuur tin °C
weergegeven met de toestandsveranderingen van water en stoom, Afbeelding 1-3. Laten we als
voorbeeld het stoom opwek proces doorlopen dat zich voltrekt in een stoomopwekker.

h-p-t diagram
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2.0 Energiebronnen

In dit hoofdstuk worden de diverse energiebronnen en energiedragers onder de loep genomen
waarmee we stoom kunnen opwekken. Energieopwekking mag zich momenteel verheugen in
enorme aandacht. Kranten, tijdschriften en audiovisuele presentaties staan er bol van. De in-
steek hierbij is de opwarming van de aarde, schadelijke emissies voor de leefomgeving en het
opraken van fossiele brandstoffen. Zowel de huidige toegepaste energiebronnen als ook de duur-
zame en toekomstige technieken komen in dit hoofdstuk aan bod. Emissies die optreden bij het
verstoken van fossiele brandstoffen worden behandeld.

Naast fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen zullen ook duurzame energiedragers zoals
waterstofgas en elektriciteit opgewekt door zonnewarmte, windenergie en waterkracht aan-
dacht krijgen.

Echter ook geothermie, brandstofcellen en kernenergie en -fusie zullen de revue passeren. Te-
vens worden diverse vormen van biobrandstoffen besproken. Tot slot een blik gericht naar de
toekomstige energiebronnen en -dragers die kansrijk zijn voor stoomopwekking.

2.1 Energiebronnen en -dragers

De primaire energiebronnen kunnen we onderscheiden in drie groepen.

De eerste groep zijn energiebronnen opgeslagen in de aardbodem. Hiertoe kunnen we de fos-
siele brandstoffen rekenen zoals olie, gas en kolen die bij verbranding warmte leveren. Echter
ook aardwarmte waarbij met behulp van geothermie uit warmtereservoirs energie kan worden
onttrokken. Ook uranium en thorium worden gedolven om er middels een proces van kernsplit-
sing energie mee te produceren.

De tweede groep zijn de potentiéle energiebronnen die op het aardoppervlak voorkomen zoals
biomassa in de vorm van hout en andere plantaardige producten. Ook bruinkool dat in dagbouw
wordt gedolven behoort hiertoe.

De derde en laatste groep zijn energiebronnen die in de leefomgeving aanwezig zijn zoals zon-
windenergie en waterkracht.

Als secundaire energie kunnen we elektriciteit en waterstof noemen. Echter dit zijn energiedra-
gers die door een van de genoemde bronnen opgewekt kunnen worden. Ook restproducten af-
komstig van processen zoals biogas van zuiveringsinstallaties, afgassen van chemische- en petro-
chemische processen, et cetera zijn afgeleiden van de eerdergenoemde drie groepen.

2.2 Emissies
Onder duurzame energie verstaan we energie die niet opraakt zo lang als de mensheid op
aarde leeft. We noemen dit ook wel hernieuwbare energie.



Duurzaamheid wil ook zeggen dat de leefomgeving ook voor toekomstige generaties niet
wordt benadeeld door het gebruik van deze energie.

Bij het verbranden van fossiele brandstoffen ontstaan emissies die schadelijk zijn voor de leef-
omgeving op aarde. Bij de conversie naar stoom worden vaak fossiele brandstoffen toegepast.
De hierbij gevormde rookgassen bevatten schadelijke elementen die niet bijdragen aan duur-
zaamheid wanneer die naar de leefomgeving worden afgevoerd.

Zo kunnen ook bij het opwekken van stoom emissies aan geluid schade toebrengen aan mens en
dier en dus niet bijdragen aan duurzaambheid.

2.6 Toekomstige energievoorziening

Welke energiebron(nen) en -dragers gaan we in de toekomst toepassen? Hoe gaat de energie-
transitie eruitzien? Tabel 2-3 geeft inzicht in mogelijkheden met daaraan verbonden consequen-
ties. Opm. Stookwaarde in kg van betrokken brandstof.

Energiebronnen en - | Stook- CO,-emissie- | CO,- voet- | Voorraad bij Dichtheid
dragers waarde | factor afdruk huidig gebruik
Eenheid MJ/kg T/MJ T/MJ jaren kg/m3
Aardgas 38,1 56,6 59,73 50 0,83
Biogas (stortgas) 25 0* 12,93 oo 1,3
Steenkool 31,4 98,3 121,5 220 1325
(stoomkolen)
Biomassa (chips) 15,1 0* n.a. oo 160
Kernenergie 81-10° 0 34 150 18.950
(235U)
Olie (hbo) 42,7 74,3 96,7 40 840
Biodiesel (B 100) 37 0* 63,9 oo 900
Geothermie - 0 0 oo -
Windenergie - 0 oo -
Zonne-energie - 0 0 ) -
Waterkracht - 0 0 oo -
Kernfusie (deute- 59 - 10’ 0 0 oo 0,09
rium-tritium)
Waterstofgas 120 0* o* oo 0,09
Elektriciteit - 0* 0* oo -

* mits duurzaam opgewekt

Tabel 2-3 Energiebronnen en -dragers Bron: steamsave



3.0 Stoomopwekkers en warmteoverdracht

In het voorgaande hoofdstuk 2 hebben we kunnen constateren dat de uitvoering van de stoom-
opwekker sterk afhankelijk is van de toegepaste energiebron of energiedrager. Het hoeft niet
altijd een traditionele ketel te zijn die met brandstof wordt gestookt, het kan immers ook een
stoomvormer zijn die elektrisch wordt verwarmd of door middel van aardwarmte al dan niet in
combinatie met een warmtepomp. Daarom dat we het over een stoomopwekker hebben in
plaats van een stoomketel.

Naast brandstof gestookte ketels, omvormers en warmtepompen zullen we in dit hoofdstuk ook
aandacht besteden aan afgassen ketels die vaak in combinatie met stoomopwekking in een WKK
(warmte/kracht koppeling) uitvoering opereren. Verder zullen de constructiedetails en materi-
aaltoepassingen van de stoom opwekkers behandeld worden. Afhankelijk van de toepassing wor-
den de uitvoeringsdetails van zowel de vlampijp, de stoomgenerator als de waterpijp ketel uit-
voerig omschreven.

Om de begrippen zoals omschreven in dit hoofdstuk nader onder de loep te nemen is het onder-
deel warmteoverdracht in cursief letterstijl, voor de geinteresseerde lezer, toegevoegd. De warm-
teoverdracht begrippen zoals geleiding, straling en convectie worden nader toegelicht en aan de
hand van voorbeelden met formules berekend.

3.1 Brandstof gestookte stoomketels

Een eerste onderscheid kunnen we maken op basis van de druk en de stoomcapaciteit. Uit het
oogpunt van stoomdruk kennen we de volgende onderverdeling:

- Lagedruk stoom tot 0,5 bar(g);

- Middel druk stoom vanaf 0,5 tot 20 bar(g);

- Hogedruk stoom vanaf 20 bar(g).

Als uitvoering kunnen we de stoomketels als volgt onderverdelen:
- Cilindrische ketels;

- Stoomgeneratoren;

- Waterpijpketels.

De ketels zijn allen voorzien van één of meerdere branders of stookinrichtingen voor het versto-
ken van (aard- of bio) gas, (bio)olie of in de toekomst waterstofgas. Ook zijn er biomassa ge-
stookte ketels.



3.3 Stoomvormers

Stoomvormers zijn opwekkers waarin geen warmte wordt ontwikkeld door verbranding van
brandstof of toevoer van rookgassen echter energie wordt toegevoerd van andere secundaire
warmtebronnen. We onderscheiden hierbij elektrische stoomvormers en stoomvormers die
warmte van andere media krijgen toegevoerd. Stoomvormers bestaan uit het algemeen uit een
horizontaal of verticaal stalen vat dat aan beide kopkanten is voorzien van omgehaalde bodems
uitgevoerd als hoge druk of korfboogbodem. Deze laatstgenoemde is dieper gewelfd en meer
voor hogere drukken bestemd.

3.3.1 Elektrische stoomvormers
Dit zijn cilindrische tanks die gedeeltelijk gevuld zijn met ke-
telwater met een bovenliggend stoomkussen, zowel in hori-

zontale als verticale uitvoering. In het ketelwater zijn afhan-
kelijk van het vermogen elektrische weerstandselementen

gemonteerd of hoogspanningselektroden bij de grotere ver-

mogens. Ook kan er energie opgewekt worden door middel
van elektrische golven zoals in een magnetron plaats vin-

den. Als stoomvormers voor de kleinere capaciteiten tot 1
ton stoom per uur

worden deze bij labo-
ratoria, ziekenhuizen

en ‘cleanrooms’ reeds

meerdere jaren toege-
Afbeelding 3-20  Elektrische stoom-

past. Voor industriéle
vormer Bron: steamsave

toepassingen, zie sche-

matische voorstelling Afbeelding 3-20 en 3-21 voor een
uitvoeringsvorm. Inwendig is deze stoomvormer voorzien
van een waterreservoir waarin stoom wordt geprodu-
ceerd van water waarin zout is opgelost. Dit waterreser-
voir wordt op peil gehouden met een circulatiepomp.

| Deze elektrisch gevoede stoomketels kunnen capaciteiten
Afbeelding 3-21 Elektrisch stoomo,me, bereiken van 90 ton stoom per uur. Voordeel van elektri-
Bron: PARAT Halvorsen AS sche stoomvormers is dat deze zeer snel operationeel
kunnen zijn. In het licht van de energietransitie en om de
onbalans in het landelijke elektriciteitsnet tussen vraag en aanbod zullen deze wellicht hun toe-
passing gaan vinden in de toekomst. Voorwaarde hierbij is wel dat het elektrische transportnet

hiervoor geschikt is of voor geschikt wordt gemaakt (zwaardere kabels.)



4.0 Energietoevoer voor stoomopwekkers

In hoofdstuk 3 hebben we kunnen constateren dat de energietoevoer voor een stoomopwekker
niet altijd een stookvoorziening hoeft te zijn. Het kan ook elektriciteit zijn of (rest)gassen van
andere processen. De meest toegepaste energietoevoer voor stoomopwekking is nog altijd het
verbranden van brandstoffen, waarbij met name aardgas veelvuldig wordt toegepast. De tech-
nieken en brander uitvoeringen hierbij worden uitvoerig onder de loep genomen. Naast aardgas
en olie voor brander installaties worden in dit hoofdstuk ook waterstofbranders behandelt. Ook
het verbranden van biomassa krijgt aandacht waarbij ook wervelbedtechnieken behandeld wor-
den. Tot slot worden medium gevoede stoomvormers en kernsplitsing onder de loep genomen.

4.1 Brandstof gestookte energie toevoeren

Hieronder vallen alle toevoeren van energie die door middel van verbranding van een brandstof
warmte overdragen aan het ketelwater om hiermee stoom op te wekken. Als brandstoffen zullen
we specifiek behandelen: gas (aardgas en waterstofgas), olie (hbo) en biomassa (hout).

4.1.1 Verbrandingsproces

De volgende onderwerpen zullen besproken worden om een dieper inzicht te krijgen in de cor-
recte werking van een brander installatie:

- Ontstaan en instandhouding van een vlam;

- Vlamgeometrie;

- Rookgassamenstelling;

- NOx-emissie;

- Wobbe-index

4.1.1.1 Ontstaan en instandhouding van een vlam

Een vlam kan alleen ontstaan indien aan de volgende drie voorwaarden is voldaan. Namelijk de
aanwezigheid van:

- Brandbare stof;

- Zuurstof;

- Ontsteking/warmte

Dit noemen we ook wel de branddriehoek. Zo zijn er in het verleden grote branden op olievelden
gedoofd door het wegnemen van de zuurstof door het maken van explosies waardoor er een te
kort aan zuurstof optrad en het vuur doofde.



In Tabel 4-1 zijn de verschillende eigenschappen van een aantal brandstoffen vastgelegd.

Specifieke  eigenschap- | Aardgas-G- Waterstofgas | Olie (hbo) | Biomassa
pen brandstoffen gas (laag ca- (pellets-A1)
lorisch)
LEL (lower explosive li-
) 5 4 0,6 -
mit), %
UEL (upper explosive li-
L (upper exp 16 75 6,5 :
mit), %
Ontstekingstemperatuur,
. 650 565 210 -
C
Zelfontbrandingstem-
. 670 560 256 250-350
peratuur, °C
Ontstekingsenergie, mJ 0,29 0,02 0,24
Stookwaarde, MJ/m¢® 31,65 10,78 41,9* 15,3**
Calorische bovenwaarde,
X 35,17 12,74 44,8* 17,8*
MJ/mo
Stoichiometrische lucht- . N
. 3, 3 8,53 2,2 +10,2 3,6
hoeveelheid, m*/mo
Dauwpunt, °C +57 71 +47 1+ 58
CO2 maximum, % 11,72 0 15,2 20,7
Verbrandingssnelheid,
0,4 2,8 0,3 -
m/s
Wobbe-index, MJ/mq> 43,79 40,67 n.v.t n.v.t
Dichtheid, kg/m¢® 0,83 0,09 840 160

*in kg van de betrokken brandstof
**hout met een watergehalte van circa 15%
Tabel 4-1

Specifieke eigenschappen brandstoffen Bron: steamsave



5.0 Energiebesparing en toebehoren

Naast opwekkers en energie toevoeren wordt er in het ketelhuis equipment geinstalleerd om
het kringloopproces van stoomopwekking te completeren en warmte te recupereren. Brandstof
gestookte ketels zijn allen voorzien van een schoorsteen voor afvoer naar de omgeving van de
rookgassen. Om het rendement van de ketels te verhogen kunnen er economisers en/of rook-
gaskoelers en — en condensors en luvo- installaties of retarders in de rookgassenstroom gemon-
teerd worden. Ook recuperatie van de warmte aanwezig in het spuiwater wordt behandeld.
Om het retourcondensaat te accumuleren en het suppletiewater te ontgassen worden er con-
densaattanks en ontgassers in het ketelhuis opgesteld. Vaak is de temperatuur van het retour-
condensaat te hoog en zijn er mogelijkheden om deze warmte in het stoom opwek proces te
stoppen.

Indien meerder opwekkers staan opgesteld wordt de opgewekte stoom door middel van een
opgestelde stoomverdeler verder gedistribueerd naar de afnemers. Tot slot wordt functie en uit-
voering van de toebehoren zoals condensaattanks, ontgassers, spuitank en de condensor bij toe-
passing van een stoomturbine bedrijf behandeld.

5.1 Energiebesparing

Hierbij moeten we aan toestellen denken die de restwarmte van rookgassen, spuiwater en con-
densaat overdragen aan het stoom opwekproces of aan andere bedrijfsprocessen. Ook met het
optimaal isoleren van installaties en leidingen en het zorgdragen voor een correcte verbranding
kan energie bespaard worden. Energiebesparende maatregelen hebben tot doel om brandstof
te besparen en de voor de leefomgeving schadelijke emissies te reduceren. In de Europese Unie
moeten bedrijven die:

- Meer dan 250 FTE in dienst hebben, of;

- Jaaromzet 2 50 miljoen, of;

- Jaarlijkse balanstotaal = 43 miljoen.

een energieaudit (laten) uitvoeren conform de EED (Energy Efficiency Directive). Hierin is be-
paald dat besparingsmaatregelen met een TVT (Terug Verdien Termijn) van < 5 jaren verplicht
zijn om uit te voeren. Energiebesparingsmaatregelen, BBT (Best Beschikbare Technieken) en
tevens de koppeling aan subsidies zijn vastgelegd voor:

- NLin het Kenniscentrum InfoMil
- B (Vlaams gewest) in de Emis (Energie- en milieu informatiesysteem Vlaams gewest) en de
VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).
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5.1.1 Warmteterugwinning uit de rookgassen

Het grootste verlies bij stoomopwekking is de warmte aanwezig in de rookgassen die via de
schoorsteen afgevoerd wordt. Deze verliezen treden op bij brandstof gestookte ketels. Econo-
misers, ook wel eco’s genoemd, worden gemonteerd tussen de ketel en de schoorsteen. Zie Af-
beelding 5-1 voor cilindrische stoomopwekkers. Economisers bestaan uit pijpen die met

schoorsteen
ontgasser voedingwater r;.\gelklep Jiconomlser
k.v.w.-pomp @ ( / *‘I
terugslagklep ¥ .
Y T
stoomketel
Afbeelding 5-1 Economiser Bron: steamsave

180° bochten met elkaar zijn verbonden. Van deze pijpenrij worden pakketten gemaakt door
deze met elkaar te verbinden. De verbindingsbochten bevinden zich buiten het rookgas kanaal-
gedeelte. Zie Afbeelding 5-2. K.v.w. intrede vindt bovenin plaats zodat de rookgassen in te-
gen(kruis)stroom optimaal hum warmte kunnen overdragen aan het ketelvoedingwater. De pij-
penrijen zijn onderling verspringend uitgevoerd voor een optimale warmteoverdracht. Zie Af-
beelding 5-3. Op deze wijze wordt bij middeldruk ketels een rendementstoename van gemid-
deld 5% bereikt.

Afbeelding 5-2 Econom/serpakket Bron: Standard Fasel Afbeelding 5-3 Positie pijpen  Bron: steamsave
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6.0 WKK en ‘rotating equipment’

Toepassing van WKK (Warmte Kracht Koppeling) in de vorm van gelijk- en tegendruk stoomtur-
bines die gevoed worden met oververhitte hogedruk stoom en die tevens elektriciteit opwekken.
Gasturbines en -motoren waarvan de warmte van de rookgassen wordt toegevoerd aan afgassen
ketels en waarbij tevens elektriciteit wordt opgewekt passeren de revue. Met name waterstof
gestookte gasturbines voor opwekking van stoom die tevens voorzien in eigen elektriciteitsbe-
hoefte kunnen kansrijk gaan worden. Ook in combinatie met stoomopwekking met elektrische
gevoede ketels. Ook de combinatie van stoom- en gasturbines (STEG) installaties worden behan-
deld.

‘Rotating equipment’ zoals pompen voor het condensaat en ketelvoedingwater te verplaatsen
enin druk te verhogen en ventilatoren voor toevoer van de verbrandingslucht worden toegelicht.
Tot slot warmtepompen die lagedruk stoom kunnen opwaarderen waarbij ook aandacht voor
stoom recompressie en thermo compressoren met voorbeeldberekening.

De diverse rendementen en theorieén betreffende ‘rotating equipment’ worden in cursieve tekst
behandeld voor meer diepgang.

6.1 WKK toepassingen

Het gelijktijdig opwekken van stoom en elektriciteit heeft uit energetisch oogpunt een voor-
deel. Ten opzichte van separate opwekking is een gem. rendementsvoordeel van gemiddeld 5-
10% te behalen. In Afbeelding 6-1 zijn de configuraties opgesteld voor zowel separate als ge-
combineerde (WKK) opwekking.

Bij separate opwekking wordt stoom zelf opgewekt en elektriciteit ingekocht. Bij WKK wordt de
elektriciteit al dan niet gedeeltelijk zelf opgewekt door middel van een stoomturbine die ge-
voed wordt door een stoomketelinstallatie. Een andere mogelijkheid is om met behulp van een
gasturbine stroom op te wekken en stoom te genereren met een afgassen ketel die door de uit-
laatgassen van de turbine gevoed wordt. Beide systemen hebben voor-en nadelen. Wel hebben
beide systemen een energetisch voordeel t.0.v. separate opwekking.

Stroom opgewekt in elektriciteitscentrales en in wind- en waterturbines en zonnepanelen heeft
een landelijk gemiddeld rendement van 56,4%. Dit op basis van het integraal berekende rende-
ment in 2018 door het CBS. Waarbij het aandeel van de met brandstof gestookte centrales is
berekend op basis van de stookwaarde (LHV). Bijna de helft van de energie die hiervoor ge-
bruikt wordt bestaat voor een groot deel uit het koelen van de afgewerkte stoom om er we-
derom ketelvoedingwater van te maken. Bij zelfopwekking met een tegendruk stoomturbine
wordt de stoom na de turbine gebruikt voor procesdoeleinden. De turbine werkt hierbij als een
stoom reduceer waarbij gelijktijdig elektriciteit wordt opgewekt. Bij de gasturbine worden de
gevormde rookgassen aangewend om stoom van te produceren in een afgassen ketel.

12
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7.0 Regelingen en metingen bij stoomopwekking

De machinist die verantwoordelijk was om het ketelhuis operationeel te houden door dagelijks
permanent toezicht is door de automatisering van het stoom opwekproces grotendeels uit het
ketelhuis verdwenen. Het proces van stoomopwekking is heden ten dage nagenoeg volledig ge-
automatiseerd en wordt veelal vanuit controle ruimten op beeldschermen gemonitord. De di-
verse soorten regelingen van het waterniveau, de stoomdruk en -temperatuur, ketelwaterkwa-
liteit en brandstof/luchtverhoudingsregelingen van brandstof gestookte ketels worden uitvoerig
behandeld.

Ook het monitoren van verbruiksgegevens van stoom, gas, suppletie en ketelvoedingwater wor-
den toegelicht. Samen met het meten van de rookgassamenstelling met bijbehorende tempera-
turen wordt er op deze wijze een optimaal rendement en onderhoudsarm opereren van de
stoomopwekking gewaarborgd.

7.1 Regelkring

Een stoom opwekproces wordt bewaakt door middel van een regelkring. Dit is een gesloten
loep van meten en regelen om processen te controleren om volgens een vooraf opgesteld pa-
troon te laten verlopen.

De regelkring start met het meten van een proces. Zie Afbeelding 7.1. Dit gebeurt door het me-
ten van een natuurkundige grootheid zoals druk, temperatuur, lengte, geleidbaarheid, et ce-
tera. Het meetinstrument is een opnemer ook wel transmitter genoemd die de status van de
grootheid meet in een bepaalde eenheid. In chronologie van de eerdergenoemde grootheden
kan dit een pressostaat zijn die de stoomdruk meet in bar(g), een PT-100 element die de tem-
peratuur meet van de oververhitte stoom in °C, een niveauelektrode die de positie van het ni-
veau meet van het ketelwater in mm, of een geleidbaarheid elektrode die de geleidbaarheid
van ketelwater meet in uS/cm. Deze transmitters geven een signaal door van de actuele
waarde van de grootheid naar een regelaar ook wel ‘controller’ genoemd. Deze regelaar be-
staat uit een vergelijkingsorgaan en een regelorgaan. Het vergelijkingsorgaan vergelijkt de actu-
ele grootheid met de gewenste (ingestelde) waarde.
Dit laatste wordt ook wel het ‘set-point’ genoemd.
Voldoet de gemeten waarde aan de gewenste

waarde dan hoeft de regelaar niet in actie te komen

corrigerend opnemer
orgaan P

en voldoet het proces aan de vooraf opgestelde eis.
Wordt er echter een afwijking geconstateerd dan

ontvangt de regelaar een signaal en zal deze vervol-

' ergelijking
orgaan

orgaan

regelaar

gens een corrigerend orgaan in het proces aansturen
om er zorg voor te dragen dat uiteindelijk het proces
verloopt volgens het vooraf opgestelde patroon. Afbeelding 7-1  Regelkring Bron:
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7.2 Regelfuncties

Om een regelkring dusdanig te laten functioneren dat het proces aan de verwachting voldoet
zijn er regelfuncties noodzakelijk. Deze regelfuncties bepalen de (toelaatbare) afwijkingen, gril-
ligheid en snelheid waarbij optredende procesverstoringen gecorrigeerd worden.

We onderscheiden de volgende regelfuncties:

Afviking—od — — — — — __
- Aan/uit (O/D-actie)
- Proportioneel (P-actie) oD f—— A7 -

- Integrerend (l-actie) P WX
- Differentiérend (D-actie)

Zie Afbeelding 7-4 voor de diverse regelfuncties. p———— —— — —
beelding g I~ %X

De regelfuncties kunnen we het beste omschrijven ) —

aan de hand van een proces. Laten we als voor- TS

beeld een niveau regeling nemen van een stoom- X = Statische afwijking

opwekker. Indien er een afwijking ontstaat omdat . iggf;tim

ten gevolge van stoomproductie het niveau in de
ketel daalt dan zal in eerste instantie bij de aan/uit
(Open/Dicht) regeling geen actie plaats vinden. Deze zal namelijk pas in actie komen als het ni-
veau te ver is gedaald. Vervolgens zullen in dit geval de ketelvoedingwaterpompen gestart wor-
den om het niveau te herstellen. Echter hierbij zal er meer in de ketel gepompt worden als dat
het ‘set point’ vereist. Dit is een nadeel van een O/D regeling. Het ‘set-point’ zal nooit bereikt
worden maar blijft als een zaagtand hierom heen regelen.

Afbeelding 7-32 toont een ‘stand-by’ ketelregeling via de spui.

Afbeelding 7-4 Regelfuncties  Bron: steamsave

LEIDENDE KETEL N 'STANDBY" KETEL

Dol
L}

terugslagklep

e ——

condenspot

continu spui naar ontgasser<—

spuitank
I
| verdeelpijp
bodemspui |
driewegklep |
Afbeelding 7-32 ‘Stand-by’regeling via spui Bron: steamsave

15



8.0 Beveiliging van de stoomopwekking

Het belangrijkste van elke stoomopwekking is dat deze boven alles veilig is. Stoom en met name
heet water onder druk vereist een hoge mate van beveiliging. Voeg daar nog aan toe het brand-
en explosiegevaar dat het verstoken van brandstoffen met zich mee kan brengt en het zal u niet
verbazen dat stoomopwekkers hoog scoren op de lijst van potentieel gevaarlijke toestellen.
Voorgeschreven beveiligingen om gebrek aan ketelvoedingwater en te hoge stoomdruk en -tem-
peratuur te voorkomen worden behandeld. Ook de diverse beveiligingen vanuit de brandstof-
voorziening passeren de revue. Wet- en regelgeving zowel in Europees verband als van zowel in
NL als in B(Vlaanderen) opgestelde stoomopwekkers en stookinrichtingen worden behandeld.

8.1 Risico’s bij stoomopwekking
Aan de opwekking van stoom zijn risico’s verbonden.

Dit kan persoonlijk letsel zijn door aanraking van ongeisoleerde verwarmde delen of lekkages
van pakkingen of door scheurvorming van heetwater en stoom toestellen.

Ernstig letsel met mogelijke dood tot gevolg kan het gevolg zijn van het bezwijken van stoom-
toestellen zoals ketels, verdelers, leidingen, etc. Dit vanwege een optredende druk en/of tem-
peratuur die hoger is dan de ontwerpconditie, waarbij beveiligingen niet hebben ingegrepen.

Ook door een slechte materiaalconditie vanwege corrosie, scheurvorming, slijtage en construc-
tiefouten kunnen toestellen bezwijken. De materiaal conditie staat vaak in relatie tot de kwali-

I
=1

Afbeelding 8-1 Geéxplodeerde stoomketel Bron: Gooi-en Eemland
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teit van de waterbehandeling. Ook kan door foutieve bediening van afsluiter organen een plot-
selinge faseverandering in leidingen optreden met mogelijke leidingbreuk tot gevolg omdat lei-
dingen niet meer in positie blijven. Afbeelding 8-1 toont de resten van een stoomketel die op 2
november 1998 is ontploft bij een voedingsmiddelenbedrijf in de omgeving van Hilversum.

8.2.2 Beveiligingen stoomtoestellen
Bij de opwekking van stoom zijn de volgende beveiligingen van toepassing:

- Drukbeveiligingen;
- Niveaubeveiligingen;
- Temperatuur beveiligingen.

Beveiligingen kunnen tevens naar uitvoering (primair of secundair) ook naar aantal afhankelijk
zijn van het toezicht tijdens bedrijf van de stoomopwekking. Zie voor het overzicht in Tabel 8-1.

Beveiligingen stoomopwekkers
stoomketels NL stoomketes B (Vlaanderen)
RToD WBDA KB 1991 KB 1991 |KB 1991 |KB 1999
0-0200 EN-12952 |NBN | 01-002|TRD 604 |TRD 604 [EN-12952
EN-12953 EN-12953
Bewakingsvorm| beperkt [ onbewaakt | onbewaakt 8 h* 24 h 72 h onbewaakt
max. pressostaat aantal 1 1° 1° i 1° 1° 1°
veiligheidsklep aantal 2 2 1 2 2 2 1
afblaas capaciteit % 50 50 100 100 100 100 100
min. klepdoorlaat mm 25 25 15 18 15 15 15
openingsdruk afwijking % 3f 3f 3f 0,1 bar 5 5 3f
drukstijging % 15 15 10 10 10 10 10
LW-elektrode' aantal | 1 2° 2° 2 2° 2° 2°
HW-ektrode' aantal - - ¢ d 1 1° 1
max. temperatuurbeveiligingaantal - 2.b J 28 28 2E 28]
aut. geleidbaarheidregeling [aantal - - ¢ - - 1 g
aut. condensaat controle aantal - - ¢ - 1 1 €
aut. hardheid controle aantal - - ¢ - - 1 g

®  fail safe uitvoering

b vereist op vuurgang, indien 860 - g, + 0,2 D, =>530

waarin: g, = hoogste plaatselijke warmtestroomdichrheid, W/mm?en D, =gem. diameter vuurgang, mm.
afhankelijk van voorschrift fabrikant (risico analyse)

bij toepassing van oververhitter in een vlampijp ketel

condensaat vervuiling zien te voorkomen

max. 0,1 bar indien afblaasdruk <5 bar

vereist voor stoomgenerator (spiralen ketel)

2 stuks vereist voor stoomgenerator (spiralen ketel)

niet van toepassing voor stoomgenerator (spiralen ketel). Voor E- ketel slechts 1 elektrode LW.

I vereistindien vuurgangdiam. > 1400 mm en warmtebelasting > 12MW.

* voor stoomgenerator (spiralenketel) i.p.v. 8his dit 1 week

Tabel 8-1 Beveiligingen stoomopwekkers Bron: steamsave
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9.0 Waterbehandeling

Dit behelst in hoofdzaak de behandeling van water dat noodzakelijk is om een veilige, onder-
houdsarme en efficiént stoomopwekking te garanderen. De behandeling van zowel grond- als
drinkwater om het geschikt te maken als suppletiewater wordt uitvoerig behandelt. lonenwisse-
laars om het water te ontharden en te demineraliseren komen uitvoerig aan bod. Zoals ook de
membraantechnieken die heden ten dage veel al ingezet worden om hiermede uitstekend be-
handeld suppletiewater te produceren worden omschreven. Naast deze waterbehandelingsap-
paratuur wordt ook de conditionering van het suppletie-, ketelvoeding- en ketelwater uitvoerig
onder de loep genomen met daarbij ook het spuiregime. Tot slot worden de kwaliteitseisen waar-
aan de diverse waterstromen moeten voldoen zowel vanuit voorgeschreven normen als van de
door de ketelfabrikant opgelegde eisen behandeld.

9.1 Watersamenstelling

Toepassing van stoom is wijd verbreidt. Een van de redenen is omdat het water voor de opwek-
king van stoom ruimschoots voorhanden is. Voor stoomopwekking worden de volgende water-
soorten, we noemen dit ook wel ruw water of ‘make up’ toegepast:

- Drinkwater;

- Grondwater;

- Oppervlaktewater;
- Industriewater.

Drinkwater is zeer geschikt voor stoomopwekking. De drinkwaterbedrijven gebruiken grond- en
rivierwater dat wordt gezuiverd en deel onthard. Tientallen jaren geleden was de hardheid erg
verschillend afhankelijk van het wingebied. Van oudsher zijn er in Nederland nog altijd veel
wasserijen en papierfabrieken gelokaliseerd op de Veluwe vanwege het zachte water aldaar.
Het drinkwater in NL heeft een gemiddelde hardheid van 8 °DH terwijl dit in B (VIaanderen)
tweemaal zo hoog is.

Grondwater wordt door bedrijven die zelf putten hebben geslagen onttrokken en voor stoom-
opwekking toegepast. Echter hierbij moet dit water veelal vooraf ontdaan worden van veront-
reinigingen zoals organische verbindingen, ijzer en mangaan om het geschikt te maken voor
verdere behandeling.

Oppervilaktewater bevat naast organische verbindingen ook biologische verontreinigingen en

moet derhalve vooraf gefilterd worden. Dit water wordt hoofdzakelijk toegepast voor conden-
sor koeling bij elektriciteitsopwekking.
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Industriewater voor stoomopwekking heeft meestal een hoge kwaliteit en is over het algemeen
ontdaan van eerdergenoemde hardheden en verontreinigingen en heeft een demi kwaliteit. In
industriéle agglomeraties zoals bijvoorbeeld de Botlek en Antwerpen wordt dit 0.a. toegepast.

9.2 Suppletiewater

Suppletiewater is behandeld ruw water dat veelal is ontdaan van zijn hardheid en in vele geval-
len ook van de resterende zouten. Dit zijn beide opgeloste stoffen die in het ruwe water aan-
wezig zijn. Alleen de gassen waaronder zuurstof komen dan nog in het water voor. Suppletie-
water met condensaat wordt daarom toegevoegd aan de ontgasser die deze eruit verwijdert.
Daarnaast kunnen er in grondwater ook niet opgeloste stoffen zoals ijzer, mangaan, zand en
dergelijke aanwezig zijn. Deze kunnen veelal door middel van filtratie eruit verwijderd worden.

Als we drinkwater en bronwater nemen als uitgangspunt voor de bereiding van suppletiewater
dan treffen we daar in meer of mindere mate de volgende verontreinigingen in aan:

- Hardheid;
- Zouten;
- Mineralen zoals ijzer en mangaan (bronwater).

Voor de bereiding van suppletiewater, om hier vervolgens ketelvoedingwater van te bereiden,
moeten genoemde verontreinigingen er groten deels uit verwijderd worden.

De reden is dat hardheid kalkaanslag produceert bij de stoomopwekking in de ketel. Deze kalk,
ook wel ketelsteen genoemd, zet zich vast op de stalen delen van de ketel welke thermisch
hoog belast worden. Bij de cilindrische ketel is dit de vuurgang en de vlampijpen geplaatst in de

e

1 ‘., e nabijheid van de vlam. Voor de waterpijp ketel zijn dit de

verdamperpijpen in de nabijheid van de vlammen gevormd
door de brander installatie. Deze kalkaanslag is een isolator
waarbij de ontwikkelde warmte onvoldoende wordt over-
gedragen. De temperatuur van de stalen wand van vuur-
gang, vlampijp dan wel verdamperpijp kan hierbij zo hoog
oplopen dat de materiaalsterkte sterk vermindert en er ver-

Afbeelding 9-1 Ketelsteen in ver-
damperpijp Bron: All Pro Plumbing,inc.

vormingen en scheuren kunnen optreden met alle gevolgen
van dien. Zie Afbeelding 9-1. Het is daarom dat fabrikanten
en inspectieorganisaties dan ook 2 mm steenafzetting als
maximale grenswaarde beschouwen. Zie voor de invloed van kalkaanslag tevens Hoofdstuk
3.5.5.2. Naast dat het rendement van de ketel verslechtert kan kalk in het ketelwater tevens
gaan zweven en hierbij verstoppingen opleveren in doorlaten van tubelures en appendages.

19



10.0 Exploitatie van de stoomopwekking

Hierbij worden een aantal onderwerpen behandelt die onontbeerlijk zijn voor een energiezuinig,
onderhoudsarm en veilig opereren van de stoomopwekking.

De eigen verantwoordelijkheid die bij de eigenaren/gebruikers van toepassing is wordt door on-
afhankelijke inspectie- en keuringsorganisaties periodiek op handhaving gecontroleerd. De op-
gelegde bedrijfs- en bedieningsvoorschriften van de ketelfabrikant dienen nauwlettend opge-
volgd te worden. Aan de hand van voorbeelden wordt de prestatie op het gebied van het rende-
ment van een stoomketel uitvoerig berekend met ook energiebesparingen.

Ook de toegestane emissie aan NOy voor zowel in NL als in B(Vlaanderen) opgestelde stookin-
stallaties wordt omschreven.

Bediening, toezicht en noodzakelijk onderhoud van de ketelinstallatie worden uitvoerig behan-
delt waarbij aandacht voor analyse van de water- en stoomkwaliteit. Tevens verdient het oplos-
sen van storingen ook de nodige aandacht.

Aan de hand van monitoring en gebruiksgegevens wordt er een exploitatieoverzicht behandelt
van de stoomopwekking. Hierbij wordt op basis van het jaarverbruik aan energie en de daarbij
de behorende stoomopwekking het ketel- en het ketelhuisrendement als ook de emissies aan
CO; en NOy in kaart gebracht.

Tot slot worden berekeningen voor de exacte schoorsteenverliezen met meer diepgang behandelt
in cursief geschreven tekst.

10.1 Eerstmalige in bedrijfname

Stoomketels moeten vooraf een keuring op de plaats van opstelling ondergaan voordat deze
stoom mogen gaan leveren aan de afnemers. Deze keuring moet door een onafhankelijke in-
stantie worden uitgevoerd. We moeten hierbij een onderscheid maken tussen bestaande ketels
die voor de totstandkoming van de PED in bedrijf zijn genomen en ketels die daarna operatio-
neel zijn geworden. Vaak maakt de stoomketel deel uit van een complete stoominstallatievoor-
ziening met andere drukvaten, stoomleidingen naar de productie, etc. In het PED-jargon noe-
men we dit een samenstel. In onderstaand overzicht beperken we ons tot de stoomketelunit,
stoomvaten en stoomleidingen.

Daarnaast moeten de brandstof gestookte ketels ook een inspectie ondergaan en dient er een
officiéle emissie meting uitgevoerd te worden.

10.3 Periodieke keuring en inspectie

Nadat de ketel voor de eerste maal in bedrijf is genomen zal deze tijdens zijn verdere levens-
duur periodieke keuringen en inspecties moeten ondergaan. Ook hierbij is een onderscheid te
maken in keuringen van het keteldruklichaam en inspecties van de instrumentele beveiligingen

20



en de stookinstallatie. De keuring van het druklichaam wordt ook wel de inwendige keuring ge-

noemd. Hiervoor moet de ketel zowel water- stoom- als rookgaszijdig inspecteerbaar zijn.

De volgende maatregelingen en werkzaamheden zijn hierbij van toepassing:

21

De ketel leeg, afgekoeld en gereinigd zijn;
De ketel of drum moet veilig betreden en geinspecteerd kunnen worden;

Alle aansluitleidingen op de ketel zoals van stoom, gas, water, spui en dergelijke voorzien
van een deugdelijke afsluitvoorziening. Het meest veilig zijn hiervoor het toepassen van bril-
of steekflenzen. Zie Afbeelding ) a
10-6. Ook kunnen aan- en af- ‘
voerleidingen ontkoppeld wor-

den en voorzien worden van
een blindflens. ‘Block & bleed’

i —
afsluiters kunnen eveneens toe- f J 1J [
gepast worden. Dit zijn twee ( (

blokafsluiters waartussen een

aftapafsluiter is gemonteerd.

Tijdens de inwendige keuring
o

zijn beide blokafsluiters geslo-

ten en staat de aftapafsluiter ot
open. Zie hiervoor Afbeelding
10-7. Vertrouw nooit op alleen
één afsluiter die dicht staat!

Afbeelding 10-6 Flenzenbord Bron: LOTO-systems

Véoér het betreden van besloten ruimten dienen de van toepassing zijnde veiligheidsregels in
acht genomen te worden. Een gasmeting vooraf, ventilatie, het dragen van PBM’s (Persoon-
lijke beschermingsmiddelen) en een mangatwacht zijn de meest essentiéle voorwaarden
hierbij. Vaak is er met name bij de grotere bedrijven een werkvergunning noodzakelijk.



Voor de inwendige keuring moeten alle appendages
gedemonteerd zijn van de ketel met inbegrip van de
veiligheidstoestellen. Alleen de (hoofd) stoomafslui-
ter(s) hoeven niet gedemonteerd te worden van de
ketelinstallatie. De veiligheidstoestellen dienen door
een gecertificeerd bedrijf conform de PRD 3.2 voor
NL en voor B (Vlaams deel) door een erkend orga-
nisme of gespecialiseerde onderhoudsdienst con-
form KB 1999 te worden beproefd. Een meetbrief of
attest maakt deel uit van de testresultaten. Zie hier-
voor ook Hoofdstuk 8.2.2.1.2.

Afbeelding 10-7 Block & bleed valve
Bron: Hanwel B.V.
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